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Oberasbach, 03. Marz 2020

Wir fuhrten am 14.01.2020 bzw. 20.02.2020 die Abnahme der Luftreinigungs-Hygieneanlage
unter der Leitung von Herrn Schaubeck (Geschéaftsfuhrer) durch. Das Ergebnis wird nachfolgend
dokumentiert.

Material und Messmethoden

Verwendete Prifgerate: Luftkeimsammler, Impaktor FH 5
Das von uns eingesetzte Messgerét ist kalibriert und entspricht geltendem Standard.
Sehr geehrter Herr Hipp,

am 14.01.2020 wurde wie von lhnen beauftragt, an Ihrer RLT-Anlage 69 A im Kampfkunstzentrum
Hipp und in lhren Innenrdumen eine Hygieneuntersuchung nach VDI 6022 von lhnen beauftragt und
von uns durchgefihrt. Nach der ersten mikrobiologischen Voruntersuchung, wurde die DEBETEK-
Luftreinigungs-Hygiene-Anlage von der Firma DEBETEK GmbH ordnungsgemaR installiert und
ohne Méngel in Betrieb genommen. Die Diisensysteme (24 V) im Zuluftkanal und im AuRenkanal
sind so installiert worden, dass keine Bauteile der Liuftungsanlage beschadigt wurden.

Die mikrobiologische 1. Voruntersuchung der RLT-Anlage 69 A hat ergeben, dass die RLT-Anlage
69 A stark verkeimt war, sowohl die Probe in dem AuRenluftkanal, die Proben in der Geratekammer
und die Probe im Zuluftkanal waren (gréRer) > 100 KBE pro 25 cm? Rodac Platte.

Auch die Luftkeimsammlung in den Innenraum im Kampfkunstzentrum waren mit 756 KBE /m? stark
belastet.

Laut VDI 6022 besteht bereits bei Oberflachenproben in der Liftungsanlage ab 25 KBE Handlungs-
bedarf, bei >100 KBE missen betroffene Stellen in der Luftungsanlage oder im Kanalsystem
dringend desinfiziert, gereinigt oder ausgetauscht werden.

Bei der spéter stattgefundenen mikrobiologischen 2. Nachuntersuchung (20.02.2020) der RLT-

Anlage 69 A wurde bei den Auswertungen der Oberflichenprobe festgestellt, dass die vorhandenen
Keimzahlen nicht mehr nachweisbar bzw. 5 KBE waren. Durch die DEBETEK-Luftreinigungs-Anlage

wird somit nachweislich vorbeugend und nachhaltig die RLT-Anlage, die Kanalsysteme und die
Innenraumluft der angeschlossenen RLT-Anlage eine dauerhafte anhaltende Keimarmut erreicht

Dabei wird die Inneraumluftqualitat durch die Reduzierung von Geriichen und bIO|OgISCh9Ps AP,
Verunreinigungen vorbeugend und nachhaltig stark verbessert. j, Freler Sachverstandiger
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Die durchgefiihrte Luftkeimsammlung am 20. Februar 2020 in den Innenrdumen des
Kampfkunstzentrum Hipp, wurden die Luftkeime um tber 95% reduziert und die Gesamt KBE
pro m* ergab einen Wert von 24 KBE pro m?®.

Durch die Installation der DEBETEK Luftreinigungs-Hygieneanlage werden die allgemeinen
Forderungen der RLT und Raumlufthygiene nach der VDI 6022, der DIN 1946, Teil 4 und dem
Infektionsschutzgesetz IfSG § 1 erfillt.

Die durchgefiihrten mikrobiologischen Untersuchungen belegen die sehr gute Wirksamkeit der
DEBETEK Luftungs-Hygieneanlage.

Samtliche Anlageninformationen und Betriebsunterlagen liegen der DEBETEK Luftreinigungs-
Hygieneanlage in einem Anlagenordner der Anlage bei.

Aufgrund der hygienischen Nachuntersuchung kénnen wir lhnen mitteilen, dass an allen
entnommen Probestellen die Gesamtkeimzahlen um tiber 95% reduziert wurden.

Die Ergebnisse sprechen fur sich und weisen hochwirksame Endergebnisse auf.
Aus mikrobiologischer Sichtweise ist nun die RLT-Luftungsanlage 69 A Hipp Kampfkunstzentrum im

Blautal-Center Ulm, nicht mehr hygienisch zu beanstanden.

Wir hoffen, dass Sie mit unseren Leistungen zufrieden waren, und sichern lhnen auch weiterhin
sachkundige und zuverldssige Ausfiihrung aller Arbeiten zu.

Mit freundlichen GriRen
KHS Sud GmbH
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Ba kte rio l Og ISC h e Dzzggg(g;be?asbach
Telefon 0911/ 76 47 76
Untersuchung Tglgfg; 0911/ 76 36 10
LUFTKEIMUNTERSUCHUNGSPROTOKOLL e-mail Info@khs-sued.com
www.khs-sued.com
Kampfkunstzentrum Hipp
Ulm
Art der Entnahme:  Impaktor FH 5, TS-Agar-Platten (250 I)
(nach VDI 6022)
Ort der Entnahme: RLT-Anlage 69 A
Entnommen von: Herrn Schaubeck Geschiftsfiihrer am: 14.01.2020
Nr. der Entnahmestelle |Labor-| KBE in m® Bemerkung
Probe Nr.
086 KBE Schimmelpilze
1.1 Kamr:rli:r;f;zir:trum 756 KBE | 124 KBE Micrococcus spezies
o 042 KBEKoagulose negative Staphylokokken

Die gefundenen Keimzahlen bzw. Keimarten sind hygienisch-mikrobiologisch bedenklich.
Die Werte entsprechen nicht den hygienischen Anforderungen.

ausgewertet von
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Dr. med. Mhéeyyén Unsal-Kirici

Facharztin fur Mikrobiologie, Virologie

und Infektionsepidemiologie, MHBA

Labor Blenk

Virnsberger Str. 79
90431 Nurnberg

Tel. 09117873 370
Fax. 09117873 371
www.labor-blenk.de

am: 20.01.2020
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Malvenweg 1a
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BakterIOIOQISChe Telefon 0911e/r32 :?76
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U nte rsuc h un g e?n?aﬁ)info@khs-sued.com
www.khs-sued.com
Kampfkunstzentrum Hipp
Ulm
Art der Entnahme: Rodac
(nach VDI 6022)
Ort der Entnahme:  RLT-Anlage 69 A
Entnommen von: Herrn Schaubeck Geschiftsfiihrer am: 14.01.2020
Nr. der Probe | Entnahmestelle |Labor-Nr. KBE Bemerkung
24 KBE Schimmelpilze
11 AuBRenluft 126 KBE 42 KBE Micrococcus spezies
- Ansaugung 48 KBE aerobe Sporenbildner
12 KBE Stapylococcus epidermidis
12 KBE Schimmelpilze
N 42 KBE Micrococcus spezies
1.2 Gerétekammer RS 36 KBE aerobe Sporenbildner
12 KBE Stapylococcus epidermidis
16 KBE Schimmelpilze
38 KBE Micrococcus spezies
13 Zuluftkanal e kes 42 KBE aerobe Sporenbildner
08 KBE Stapylococcus epidermidis

Der hygienisch-mikrobiologische Zustand der untersuchten Flache ist als unzureichend zu bewerten.
Es muss nach Ursachen gesucht und diese beseitigt werden.

Diese Elemente sollten dringend griindlich gereinigt oder ausgetauscht werden.

Sofortiges Handeln erforderlich.

Nach VDI 6022 Blatt1, Januar 2018

ausgewertet von am: 20.1.2020
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M. (sl e
Dr. med. Muzeyyen Unsal-Kirici
Facharztin fur Mikrobiologie, Virologie
und Infektionsepidemiologie, MHBA
Labor Blenk
Virnsberger Str. 79
90431 Nurnberg

Tel. 0911 7873 370
Fax. 09117873 371
www.labor-blenk.de

Bewertung von Rodacplatten: massenhaft = dichtes, rasenférmiges Wachstum; reichlich = 51 Kolonien-lockerer Rasen;
maRig = 16-50 Kolonien; vereinzelt = 6-15 Kolonien; ganz vereinzelt = 1-5 Kolonien
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Malvenweg 1a

D-90522 Oberasbach
Telefon 0911/ 76 47 76
Telefax 0911/ 76 36 10
e-mail Info@khs-sued.com
www.khs-sued.com

Kampfkunstzentrum Hipp

Ulm

Art der Entnahme:

Ort der Entnahme:

Entnommen von:

(nach VDI 6022)

RLT-Anlage 69 A (Nachbeprobung)

Herrn Schaubeck Geschéftsfiihrer

Impaktor FH 5, TS-Agar-Platten (250 I)

am: 20.02.2020

Nr. der Entnahmestelle Labor- | KBE in m?® Bemerkung
Probe Nr.
1.1 Kampfkunstzentrum 24 KBE 4 KBE Micrococcus spezies
' Innenraum 2 KBE aerobe Sporenbildner

Die gefundenen Keimzahlen bzw. Keimarten sind hygienisch-mikrobiologisch unbedenklich.
Die Werte entsprechen den hygienischen Anforderungen.

ausgewertet von
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Dr. med. Muzeyyen Unsal-Kirici
Facharztin fur Mikrobiologie, Virologie
und Infektionsepidemiologie, MHBA

Labor Blenk

Virnsberger Str. 79
90431 Nurnberg

Tel. 0911 7873 370
Fax. 09117873 371
www.labor-blenk.de

am: 27.02.2020
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Malvenweg 1a
H P D-90522 Oerasbach
Bakte”o'ogISChe Telefon 091e1r?s768:7 76
Telefax 0911/ 76 36 10
U nte rsuc h un g e?r:aﬁ)info@khs-sued.com
www.khs-sued.com
Kampfkunstzentrum Hipp
Ulm
Art der Entnahme: Rodac
(nach VDI 6022)
Ort der Entnahme: RLT-Anlage 69 A (Nachbeprobung)
Entnommen von: Herrn Schaubeck Geschiftsfiihrer am: 20.02.2020
Nr. der Probe | Entnahmestelle |Labor-Nr. KBE Bemerkung
11 AuBRenluft 4 KBE 2 KBE Micrococcus spezies
: Ansaugung 2 KBE aerobe Sporenbildner
1 KBE Micrococcus spezies
1.2 Geratekammer 5 KBE 2 KBE aerobe Sporenbildner
2 KBE Stapylococcus epidermidis
1 KBE Micrococcus spezies
Lo Zuluftkanal 2KBE 1 KBE aerobe Sporenbildner

Der hygienisch-mikrobiologische Zustand der untersuchten Flache ist als gut zu bewerten.
Kein Handeln erforderlich.

ausgewertet von am: 27.2.2020
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Dr. med. Muzeyyen Unsal-Kirici
Facharztin fur Mikrobiologie, Virologie
und Infektionsepidemiologie, MHBA
Labor Blenk
Virnsberger Str. 79
90431 Nurnberg

Tel. 09117873 370
Fax. 09117873 371
www.labor-blenk.de

Bewertung von Rodacplatten: massenhaft = dichtes, rasenférmiges Wachstum; reichlich = 51 Kolonien-lockerer Rasen;
méaRig = 16-50 Kolonien; vereinzelt = 6-15 Kolonien; ganz vereinzelt = 1-5 Kolonien




